ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ‘ SLOVENSKA |
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://Iwww.zzv-mb.si ‘ ig_gﬁoﬂec 17025

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati. oznateni 24
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227  E-posta: ivo@zzv-mb.si Y ve nanatajo s
ID za DDV: S130447046 Stevilka transakcijskega racuna: 01100-6030926630 neanrano dejavnost

eko--park

— EKO:PARK €,0,0, londava » OKO-PARK KL tendve

2

REZULTATI ANALIZ, : o
Prejeto: 15 -07- 2008 e

SPLOSNI PODATKI: Stevika zadeve: ‘ 1\./_;5&______

Naloga: NADZOR KVALITETE PITNE VODE ZZV MURSKA SOBOTA ’

Vodja naloge: Natasa Sovit, univ.dipl.inZ.kem.tehnol. /

Naro¢nik: EKO-PARK, D.0.0. LENDAVA

TRG LJUDSKE PRAVICE 5, 9220 LENDAVA

Evidentna stevilka:  32/00111-08/05822 Maribor, 11.07.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - MV LENDAVA, DOS II. LENDAVA Datum vzortenja: 10.06.2008

Lab. stevilka: 08/05822 Datum sprejema: 10.06.2008

Vzorec odvzel: Z7ZV MS (BAKAN)

REZULTATI ANALIZ:

Parameter Enota Normativ Rezultat Metoda Zatetek

Podajanje Opomba Konec
OSNOVNI PARAMETRI
Nitrat mg/l 50 6 SM 4500-NO3(B) 11.06.2008
NO3 11.06.2008

PESTICIDI IN METABOLITI

Acetoklor ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

Alaklor ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

Atrazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

Azoksistrobin ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 | # | 13.06.2008
18.06.2008

Bromopropilat ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 |. 13.06.2008
18.06.2008

Cianazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

Desetil-atrazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

Desetil-terbutilazin ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

Desizopropil-atrazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008

# - rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h

Rezultati se nanaSajo izklju¢no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja 13

in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.



Evidentna stevilka:  32/00111-08/05822

Parameter Enota Normativ Rezultat
Podajanje Opomba
PESTICIDI IN METABOLITI
Deskloro metolaklor ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Diklobenil ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
2,6-Diklorobenzamid ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Diklorfos ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 | # | 13.06.2008
18.06.2008
Dimetenamid ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Fention ug/l 0.1 <0.05 IM/GC-MSD/SOP 034 | # | 13.06.2008
18.06.2008
Fenitrotion ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 | # | 13.06.2008
18.06.2008
Heksazinon ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Klorobenzilat ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 | # | 13.06.2008
18.06.2008
Klorfenvinfos ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Malation ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Mevinfos ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 | # | 13.06.2008
18.06.2008
Metolaklor ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Metalaksil ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Metazaklor ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Napropamid ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Orbenkarb ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Paration-etil ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
. 18.06.2008
Paration-metil ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Pendimetalin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Pirimikarb ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Prometrin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
# - rezultati se nana%ajo na neakreditirano dejavnost.
RezAna04h Rezultati se nanaSajo izklju¥no na preiskan vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja 2/3

inStituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.



Evidentna §tevilka:  32/00111-08/05822 Maribor, 11.07.2008
Parameter Enota Normativ Rezultat Metoda Zatetek
Podajanje Opomba Konec
PESTICIDI IN METABOLITI
Terbutrin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Propazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Prosimidon ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Sebutilazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Simazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Terbutilazin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Terbumeton ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Tetradifon ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Triadimefon ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Trifluralin ug/l 0.1 <0.04 IM/GC-MSD/SOP 034 | 4 | 13.06.2008
18.06.2008
Vinklozolin ug/l 0.1 <0.03 IM/GC-MSD/SOP 034 13.06.2008
18.06.2008
Pesticidi (vsota) ug/l 0.5 Izratun # | 13.06.2008
. 18.06.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne uposteva podatkov o merilni

negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naro&nika.
Pravilnik o pitni vodi Ur.list RS 5t.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

Vzorec je bil v &asu do za¥etka analiz ustrezno hranjen.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne v in3titutu.

Vodja: Predstojnik:

ODDELEK ZA Q%LIZNO KEMIIO - : INSTITUT ZA V;R?“vo OKOLJA
Marjana Babi&, univ.dipl.inZ.kem.in%. -

# - rezultati se nana%ajo na neakreditirano dejavnost.

Stanko Brumen, univ.dipl.inZ.kem.in%.,spec.

RezAna04h Rezultati se nana¥ajo izklju¥no na preiskan vzorec. PoroZilo se brez pisnega dovoljenja
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ‘ SLOVENSKA |
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://Iwww.zzv-mb.si ig_g‘l'i"/'icmm
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati Seni 2 #
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227  E-posta: ivo@zzv-mb.si Gaa se nanatajo ne
ID za DDV: S130447046 Stevilka transakcijskega racuna: 01100-6030926630 pe o dejavnost

eko--park

EKO-PARK d.0.0. Lendava « OKO-PARK Kft, Lenc:.

?

REZULTATI ANALIZ - o
Prejeto: { 5 -07- 2008 —
SPLOSNI PODATKI: Flevika zadeve:
Naloga: NADZOR KVALITETE PITNE VODE ZZV MURSK} SOBOTA Vred.:
Vodja naloge: Nata¥a Sovi¢, univ.dipl.inZ.kem.tehnol. ‘}IS
Naroé¢nik: EKO-PARK, D.O.0. LENDAVA
TRG LYUDSKE PRAVICE 5, 9220 LENDAVA
Evidentna $tevilka:  32/00111-08/07211 Maribor, 11.07.2008
PODATKI O VZORCU:
Oznaka vzorca: PITNAVODA - . _  -KAVA BARMALIBU Datum vzorZenja: 07.07.2008
Lab. Stevilka: 08/07211 W LeWwDAvA Datum sprejema:  08.07.2008
Vzorec odvzel: ZZV MS (BAKAN)
REZULTATI ANALIZ:
Parameter Enota Normativ Rezultat Metoda Zatetek
Podajanje Opomba Konec
ORGANOLEPTICNE LASTNOSTI
Vonj - BREZ # | 09.07.2008
09.07.2008
Motnost NTU (b) 0.1 1SO 7027 09.07.2008
B 09.07.2008
Barva m-1 (b) <0.1 ISO 7887 09.07.2008
09.07.2008
FIZIKALNO-KEMILJSKI PARAMETRI
pH 6.5-9.5 6.9 ISO 10523 09.07.2008
09.07.2008
Elektroprevodnost (200C) uS/cm 2500 268 EN 27888 09.07.2008
09.07.2008
OSNOVNI PARAMETRI
Oksidativnost mg/l 5.0 <0.5 EN ISO 8467 09.07.2008
02 09.07.2008
Klorid mg/l 250 3.0 SM 4500-C1(C) # | 09.07.2008
Cl 09.07.2008
Amonij mg/l 0.5 <0.02 1SO 11732 09.07.2008
NH4 09.07.2008
Nitrit mg/l 0.50 <0.007 ISO 13395 09.07.2008
NO2 09.07.2008
# - rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost.
RezAna04h Rezultati se nana3ajo izkljuno na preiskan vzorec. Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja 12

inStituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.




Evidentna §tevilka:  32/00111-08/07211 Maribor, 11.07.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne uposteva podatkov o merilni
negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naro&nika.

Pravilnik o pitni vodi Ur.list RS §t.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006
(b) Sprejemljiva za potro¥nike in brez neobitajnih sprememb

Vzorec je bil v Easu do zatetka analiz ustrezno hranjen.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskuSanju so dostopne v in3titutu.

ODDELEK ZA ANALJZNO KEMIJO . ZoAVSTINSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
7 AN )

Vodja: e v ﬂfﬁ g:ojnik:

Marjana Babig&, univ.dipl.inZ.kem.inZ. ko Brumen, univ.dipl.inZ.kem.inZ.,spec.

# - rezultati se nana¥ajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja 22
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.




ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ‘ SLOVENSKA |
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb.si g_:« &onec 17028
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznatent 2
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-posta: ivo@zzv-mb.si se nana¥ajo na

ID za DDV: S130447046 Stevilka transakcijskega ra¢una: 01100-6030926630  peakreditirano dejavnost

1 | REZULTATIANALIZ eko--park ,
EKO-PARK d.0.0. Lendava = GKO-PARK Kit. Lendva

SPLOSNI PODATKI: B

Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS | Brejeto: 1 7 -07- 2008 -

Vodja naloge: Nata¥a Sovi&, univ.dipl.ini.kem.tehnolﬂs T

Narotnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVIJE ; [‘\7?.7"_‘—

STEFANOVA 5, 1000 LIUBLJANA |

Evidentna Stevilka:  32/00423-08/07214 Maribor, 11.07.2008

PODATKI O VZORCU: | .

Oznaka vzorca: PITNAVODA-567 MU/ lendasa (bog) Datum vzortenja: 08.07.2008

Lab. stevilka: 08/07214 l . Datum sprejema: 08.07.2008

Vzorec odvzel: ZZV MS (GIORGIUTTI) Izvor: 567

REZULTATI ANALIZ:

Parameter Enota Normativ Rezultat Metoda Zatetek

Podajanje Opomba Konec

OSNOVNI PARAMETRI

Okus koda* 1 1 #| 09.07.2008
09.07.2008

Barva m-1 (a) <0.1 1SO 7887 09.07.2008
09.07.2008

Motnost NTU (a.b) 02 1SO 7027 09.07.2008
09.07.2008

Amonij mg/l 0.5 <002 1SO 11732 09.07.2008

NH4 : 09.07.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upo¥teva podatkov o merilni
negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naro&nika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS ¥t.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006
(a) Sprejemljiva za potroSnike in brez neobitajnih sprememb

(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode najvet 1.0 NTU

*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v £asu do zaletka analiz ustrezno hranjen.
Vse dodatne informacije o opravljenem presku$anju so dostopne v in3titutu.

# - rezultati se nanaajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h Rezultati se nana¥ajo izklju¥no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja 12
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.




Evidentna #tevilka: ~ 32/00423-08/07214

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO
Vodja:
Marjana Babi¥, univ.dipl.inZ.kem.inZ.

Maribor, 11.07.2008
“:. ™, INSTITUT ZA VABSTVO OKOLJA
*  Predstojnik:

Stanko Brumen, univ.dipl.inZ.kem.inZ.,spec.

# - rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost.
RezAna04h

Rezultati se nana¥ajo izklju¥no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja 22
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.




ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb.si

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-poita: ivo@zzv-mb.si
ID za DDV: S130447046 Stevilka transakcijskega racuna: 01100-6030926630  peakreditirano dejavnost

SLOVENSKA
AKREDITACLA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati, oznateni z #,
se nana¥ajo na

REZULTATI ANALIZ ©KO--park

EKO-PARK d.0.0. Lendava = GKO-PARK K, Lendva

DM:
SPLOSNI PODATKI: Projt:
Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS F 17 -07- 2008 foe
Vodja naloge: NataSa Sovik, univ.dipl.inz.kem.tehnolu/ 3 Stevilka zadeve:
Narotnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVIE Vred.:
STEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Evidentna Stevilka:  32/00423-08/07213 Maribor, 11.07.2008
PODATKI O VZORCU: ‘
Oznaka vzorca: PITNA VODA -571 HV /mda,da ) Datum vzoréenja: 08.07.2008
(ke HO&OQ/ W“) .
Lab. itevilka: 08/07213 Datum sprejema: 08.07.2008
Vzorec odvzel: ZZN MS (GIORGIUTTI) Izvor: 571
REZULTATI ANALIZ:
Parameter Enota Normativ Rezultat Metoda Zatetek
Podajanje - Opomba Konec
OSNOVNI PARAMETRI '
Okus koda* 1 1 4| 09.07.2008
09.07.2008
Barva m-1 (a) <0.1 1SO 7887 09.07.2008
09.07.2008
Motnost NTU (a.b) 0.2 1SO 7027 09.07.2008
09.07.2008
Amonij mg/l 0.5 <0.02 ISO 11732 09.07.2008
NH4 09.07.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne uposteva podatkov o merilni

negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naro&nika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS ¥t.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

(a) Sprejemljiva za potro¥nike in brez neobitajnih sprememb
(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode najvet 1.0 NTU
*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v £asu do zaCetka analiz ustrezno hranjen.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskuSanju so dostopne v in§titutu.

# - rezultati se nana¥ajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h Rezultati se nana3ajo izklju&no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
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Evidentna §tevilka:  32/00423-08/07213 Maribor, 11.07.2008

- INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
2\ Predstojnik:
- \Stanko Brumen, univ.dipl.inZ.kem.inZ.,spec.

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO
Vodja:
Marjana Babi¢, univ.dipl.inZ.kem.inZ.

# - rezultati se nana%ajo na neakreditirano dejavnost.
RezAna04h

Rezultati se nana¥ajo izklju¥no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja 272
inStituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.




ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ‘ SLOVENSKA A
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://iwww.zzv-mb.si P i
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, osuateniz ¥,

Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-posta: ivo@zzv-mb.si se nanazajo na
ID za DDV: S130447046 Stevilka transakcijskega racuna: 01100-6030926630  peakreditirano dejavnost

1 REZULTATI ANALIZ eko..pqu \
EKO-PARK d.0.0. Lendava » OKO-PARK Kit. Lendva
SPLOSNI PODATKI: D™
Naloga: MONITORING PITNIH VOD RS | Prejeto: i 1 -07- 2008 -
Vodja naloge: Nata$a Sovi&, univ.dipl.inZ.kem.tehnol. /5 o
Stevilka zadeve: .
Naro¢nik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVIJE Vrad.:
STEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Evidentna Stevilka:  32/00423-08/07212 Maribor, 11.07.2008
PODATKI O VZORCU:
Oznaka vzorca: PITNA VODA - 575 My /am _“.. ., GLyDatum vzortenja: 08.07.2008
Lab. tevilka: 08/07212 ' YU Datum sprejema: 08.07.2008
Vzorec odvzel: ZZV MS (GIORGIUTTI) Izvor: 575
REZULTATI ANALIZ:
Parameter Enota Normativ Rezultat Metoda Zadtetek
Podajanje Opomba Konec
OSNOVNI PARAMETRI
Okus koda* 1 1 4| 09.07.2008
09.07.2008
Barva m-1 (a) <0.1 1SO 7887 09.07.2008
09.07.2008
Motnost NTU (a.b) 0.1 1SO 7027 09.07.2008
09.07.2008
Amonij mg/l 0.5 <0.02 ISO 11732 09.07.2008
NH4 09.07.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upo3teva podatkov o merilni
negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naro¢nika.

Pravilnik o pitni vodi (Monitoring pitne vode v RS) Ur.list RS §t.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006
(a) Sprejemljiva za potrodnike in brez neobitajnih sprememb

(b) pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode najve¢ 1.0 NTU

*kode: 1-brez okusa, 2- z okusom

Vzorec je bil v &asu do zatetka analiz ustrezno hranjen.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskuSanju so dostopne v inStitutu.

# - rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.

RezAna04h Rezultati se nanaSajo izklju¥no na preiskan vzorec. Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja 12
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.



Evidentna stevilka:  32/00423-08/07212

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO
Vodja:
Marjana Babi&, univ.dipl.inZ kem.inZ.

11.07.2008

# - rezultati se nana¥ajo na neakreditirano dejavnost.
RezAna04h

Rezultati se nanasajo izklju¥no na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja 212
in3tituta ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
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