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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA ~
Oddelek 7a mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 330 21

Datum : 27.6.2008 MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 1284 PV
Vzorec : 0801284 Pitne vode Datum izvida:27.6.2008

LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor; sistematika

Izvor : MV LENDAVA
Kava bar Torcida, G.Lako§

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5 Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

9220 Lendava Narocnik:Enota za zdravstveno ekologijo in higieno
- Odvzem: 24.6.2008, 09:05 Bakan Branko vi§.san.teh.
Sprejem: 24.6.2008, 10:1 5Preiskan do27.6.2008

@ TERENSKI PODATKI: |Vreme: lepo Temperatura vode: | 3,3°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni preciscena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

st. PREISKAVA METODA ENOTA | REZULTAT Kriterij lion
1.| E. coli SIST EN 150 9305-1 v 100 ml 0 0 s
2. | Koliformne bakterije SISTEN 150 5308-1 v 100 ml 0 0 B
3. | Enterokoki SISTEN IS0 78592 v 100 ml 0 0 2o
4.| Stkolonij pri 22°C SISTEN 180 6222 v1ml 61 A
5.| Stkolonij pri 37°C SISTEN1S0 6222 viml 74 100 B
Rezultati parametrov oznacenih z * ne ustrezajo Tocke - 12, 00
®

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen

2 zahtevami Pravilnika o pitni vodi
( Ur. 1. RS §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006 )

Predstojnik:

Sabotin Davorin
prof.bidl.xspec.med.biol.
O (AANC

Preiskavo opravil:
Maucec Ivani¢ Marija
prof.biol. -spec.med.biol.

izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, ée je bilo vzorcenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Rezultati preskusa se nanasajo
Poroéilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1/1
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/ ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA
Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhiteka Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 330 21

Datum @ 27.6.2008 MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 1285 PV
Vzorec : 0801285 Pitne vode Datum izvida:27.6.2008
LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor; sistematika

Izvor: MV LENDAVA
tilna K
EKO-PARK d.o.0. gostilna Kolodvor
Trg ljudske pravice 5 Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Naroénik:Enota za zdravstveno ekologijo in higieno
Odvzem: 24.6.2008, 09:20 Bakan Branko vis.san.teh.

Sprejem: 24.6.2008, 10:15Preiskan do27.6.2008

e TERENSKI PODATKI: \Vreme: lepo Temperatura vode: 17°C Vrsta vira: vodovod
Voda: ni preciséena, ni klorirana
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

st.|  PREISKAVA METODA ENOTA | REZULTAT Kriterij jore

1.| E. coli SISTENI50 33061 v 100 ml 0 0 2as

2. | Koliformne bakterije SISTEN 150 9308-{ v 100 ml 0 0 Bia

3.| Enterokoki SISTENISO 7899:2 v 100 ml 0 0 Pes

4.| Stkolonij pri 22°C SISTEN1S0 6222 vIml 1 o76

5.| St.kolonij pri 37°C SISTEN1S0 €222 v Iml 0 100 s
Rezultati parametrov oznadlenih z * ne ustrezajo Toc’ke . i 2’ 00

Ugotovitev: Vzorec pitne vode je glede na preiskane parametre skladen

z zahtevami Pravilnika o pitni vodi
( Ur. 1. RS §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006 )

Predstojnik:

Sabotin Ravorin
profb%edbiol. -
o AAN

Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, &e je bilo vzorcenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1/1

Preiskavo opravil:
Maucec Ivani¢ Marija
prof-biol.-spec.med.biol.






