PREJETO
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA 06 03. 201
Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

tel.: 025302100 fax:025302111 e-posta: zzvms@zzv-ms.si WWW.zzv-ms.si

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

EKO-PARK d.o.0.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA

Datum: 05.03.2012
Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode — notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 29.02.2012 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (omrezje DOS I, Lendava) je bil glede na obseg opravijenih
mikrobioloskih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

e porocilo o preskusu vode protokoina §t. 367PV/12 z dne 05.03.2012

2. vzorec pitne vode, odvzet dne 29.02.2012 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (&rpaliS¢ée Gaberje) je bil glede na obseg opravijenih
mikrobioloskih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

e poroCilo o preskusu vode protokolna §t. 368PV/12 z dne 05.03.2012

3. vzorec pitne vode, odvzet dne 29.02.2012 v oskrbovalnem obmoé&ju MV
LENDAVA (omreZje DOS Genterovci) je bil glede na obseg opravijenih
mikrobioloskih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
§t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

e poroCilo o preskusu vode protokolna §t. 369PV/12 z dne 05.03.2012
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA
Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 367 PV/12
Pitne vode Datum porocila:5.3.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor: MV LENDAVA
DOS II, Lendava

EKO-PARK d.o.o. Narocnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Trg ljudske pravice 5 Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Placnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 29.2.2012, 07:50 Bakan Branko vi$.san.teh.
Sprejem: 29.2.2012, 10:09

Zacetek preskusa: 29.2.2012

Konec preskusa: 3.3.2012

§t|  PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT toiiema® | Kriterij  [ionec
1.| E coli SIST EN 1SO 9308-1:2001 CFU/100 ml # ni najdeno 100 ml 0 3%2 .
2. | Koliformne bakterije SISTENISORG12001 -} CFU/I00 ml #|  pj najdeno 100 ml 0 292
3. | Enterokoki SISTENISO 78992200 | CFU/I00 ml #| pj naj deno 100 ml 0 5%2
4.| Stkolonij pri 22°C SSTREO@E | CFUM | pi najdeno Imi I
5. | Stkolonij pri 37°C SSTENSO @19 | CFUm] ni najdeno I'ml 00 e

Tocke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,03

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.1. RS §t. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil: Predstojnik:
Horvat Sardi Zdenka Sabotin Davorin
univ.dipl.biol. prof-biol.spec.med.biol.
SLOVENSKA '
AKREDITACUA (=
‘ i':_g‘sls:/mc 1oz Rezultati, oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec.
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datum poroéila:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Izvor: MV {,ENDA VA
DOS II, Lendava

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Narocénik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 29.2.2012, 07:50 Bakan Branko vis.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika

Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

§t. TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT koicma” MD K
1. | Temperatura vode °C 58
2. | Temperatura zraka °C 9
3. | Klor - prosti rezidualni mg Clyl 0,00
4. | pH 7,0
5. | Elektroprevodnost uS 140

Meritve opravil:
Bakan Branko vi§.san.teh.

Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 368 PV/12

Pitne vode Datum porocila:5.3.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor
Izvor: MV LENDAVA
crpalisce Gaberje
EKO-PARK d.o.o. Naroénik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Trg ljudske pravice 5 Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Placnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 29.2.2012, 08:45 Bakan Branko vis.san.teh.
Sprejem: 29.2.2012, 10:09
Zacetek preskusa:  29.2.2012
Konec preskusa: 3.3.2012
§t.|  PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT | ke | Kriterij fieo
1_ E COli SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/100 ml # ni najdeno 100 mi 0 3%2
2. | Koliformne bakterije SISTENISO0S-12001 | CFU/I00 ml #| i najdeno 100 ml 0 97
3. | Enterokoki SIST ENISO 7899-2:2000 CFU/I00 ml #|  pi najdeno 100 mi 0 5932
4. | Stkolonij pri 22°C SSTENIS 62221599 | CFUfml ni najdeno Iml ;e
5. | Stkolonij pri 37°C SISTENISO2215% | CFU/ml ni najdeno Iml 100 %2
Tocke : 12,00
OPOMBE:
vezani klor: 0,04
Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.1. RS §t. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09).
,.f} *’ &“Ts?:\A
Preiskavo opravil: ‘ | 0 Predstojnik:
Horvat Sardi Zdenka W, ' Sabotin Davorin
univ.dipl.biol. R prof.biol.spec.med.biol.
SLOVENSKA o

AKREDITACUA

SIST EN ISO/IEC 17025
LP-089

Rezultati, oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec.

Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekia Novaka 2 B

Pitne vode Datum porocila:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Izvor: MV LENDAVA
¢rpalisce Gaberje

Lastnik; EKO-PARK d.o.o.
Narocnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 29.2.2012, 08:45 Bakan Branko vis.san.teh.

TERENSKI PODATKI: |Vreme: lepo Vrstavira: vodovod, Sistematika

Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

§t. | TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT toicna” MD K
1. | Temperatura vode °C 11,8
2. | Temperatura zraka °C 12
3. | Klor - prosti rezidualni mg Clyl 0,03
4 | pH 7,0
5. | Elektroprevodnost uS 160

Meritve opravil:
Bakan Branko vis.san.teh.

Stran: 1/1



" ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 369 PV/12

Pitne vode Datum porocila:5.3.2012

LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
DOS Genterovci
EKO',PARK d.o. 0. Narocnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Trg ljudske pravice 5 Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Placnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 29.2.2012, 09:35 Bakan Branko vis.san.teh.
Sprejem: 29.2.2012, 10:09
Zacetek preskusa:  29.2.2012
Konec preskusa: 3.3.2012
$t.|  PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT | koicna- | Kriterij fiows
1.1 E coli SIST ENISO 9308-1:2001 CFU/I00 ml # ni naj deno 100 ml 0 21,93 )
2.| Koliformne baktenJe SISTEN1S0 9308-1:2001 CFU/100ml #| nj najdeno 100 ml 0 3%2
3. | Enterokoki SSTENISOT8922000 | CFU/100 ml #| i najdeno 100 ml 0 ez
4 St.kolonij pri 22°C SIST EN IS0 6222:1999 CFU/ml < 4 Tl Y, 22
5 St.kolonij pri 37°C SISTEN IS0 6222:1999 CFU/ml < 4 Tl 00 23
Tocke : 12,00
OPOMBE:

vezani klor: 0,03
Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani koli¢ini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.1. RS §t. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09).
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Preiskavo opravil: k“" ot Predstojnik:
Horvat Sardi Zdenka ’ Sabotin Davorin
univ.dipl.biol. prof.biol.spec.med.biol.
-
SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA
‘ i':;"::ﬂsc oz Rezultati, oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec.

Poracilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekia Novaka 2 B

Pitne vode Datum porocila:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode -~ interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Lvor: MV VLENDA VA
DOS Genterovci

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naroénik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 29.2.2012, 09:35 Bakan Branko vis.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrstavira: vodovod, Sistematika

Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

§t. TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT konchs” MD K
1. | Temperatura vode °C 4,7
2. | Temperatura zraka °C 12
3. | Klor - prosti rezidualni mg Cl/1 0,03
4. | pH 7,0
5. | Elektroprevodnost uS 140

Meritve opravil:
Bakan Branko vis.san.teh.

Stran: 1/1



