
ZAVOD ZA ZDRAVSryENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b,9000 Murska Sobota
tel.: 02 530 21 00 fax: 02 530 21 11 e-poSta: zzvms@zzv-ms.si www.zzv-ms.si

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA

Datum: 14.01.2013

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode - notranji nadzor

vzorec pitne vode, odvzet dne 09.01 .2013 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (omreZje Kvatro bar, Dolina) je bil glede na obseg opravljenih
mikrobioloSkih preiskav skladen z zahlevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
5t. 19/04, 35104, 26106, 92106 in 25109:

o porodilo o preskusu vode protokolna 5t. 15 PV/13 z dne 14.01.2013

vzorec pitne vode, odvzet dne 09.01 .2013 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (omreZje bar Torcida, G.Lako5) je bil glede na obseg opravljenih
mikrobiolo5kih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
5t. 19/04, 35104, 26106, 92106 in 25109:

o porodilo o preskusu vode protokolna 5t. 17 PVl12 z dne 14.01.2013

vzorec pitne vode, odvzet dne 09.01 .2013 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (6rpali56e Gaberje) je bil glede na obseg opravljenih
mikrobiolo5kih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
5t. 19/04, 35104,26106,92106 in 25109:

o poro6ilo o preskusu vode protokolna 5t. 18 PVl12 z dne 14.01 .2013
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Pripruvila:
JoZica Gori6anec, d ipl.san it. inZ.

(' ')i

"// II ll

Majda PoharY dr.med.spec. higiene
Vodja oddelka za higieno
in epidemiologijo
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Z AY OD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek za mikrobiologij o,

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

Enota Zo sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b,tel.02 530 2l 66, fax:530 21 61

MIKROBIOLOGIJA prot.it.: I5 pv/l3
Pitne vode Dqtum poroiila; l4.l .201 3

POROEILO O PRESKASU VODE
Pitne vode - interni nadzor

Imor : MV LENDAVA
KVATRO bar, Dolina

Naroinik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plainik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 9.1.2013, 07:50 Bakan Branko vii.san.teh.
Namen odvzema: Pogodba it.: N8/2010
Sprejem: 9. 1.201 3, 1 0:25
Zaietekpreskusa: 9.1.2013
Konec preskusa: 12.1.2013

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

it. PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
Preiskana
koliiina Kriterij

t. E. coli \tJl ?-N ISO 9308-1:2001 CFU/I00 ml fi ni naideno 100 ml 0 9.1
10.1

2. Koliformne bakterije SIST ENISO 9308-l:2001 CFU/100 ml # ni naideno 100 ml 0 9.1
10.1

3. Enterokoki SIST EN ISO 7899-2:2000 CFU/|00 ml # ni naideno 100 ml 0 9.1
111

4. St. kolonij pri (22 t 2) 'C ilST EN ISO 6222:1999 CFU/ml naideno <4 lml ?.1
12.1

kolonij (36 +2 SIST E}- ISO 6::: ]999

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.t. RS jr. l9/04).

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof,bi .med.biol.

SLOVENSI(A
ANREDITACIJA
stsT EN rso/tEc 17025

LP-089

Re:ultati, oznaieni z # se nanaiajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanaiajo izkljuino na preskuiani vzorec.
Poroiilo se bre: pisnega pristanka preskusnega ldboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
pr of, bi ol. s pe c. me d. b io l.

Toike : 12,00

Stran: l/l



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enoto Zs Zdravstveno ekologijo in higieno prehrone Arhitekta Novaka 2 B

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Pitne vode Datum poroiila:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nsdzor

Izvor : MV LENDAVA
KVATRO bar, Dolina

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naroinik: EKO-PARK d. o. o.

Odvzem: 9.1.201 3, 07:50 Bakan Branko vii.san.teh.

TERENSKI PODATKI: ),Vrr*r' oblaino Vrstavira; vodovod, Pogodba
:Voni: nezaznaven, Izgled: v redu

i. Elehroprevodnost pS t80

it. ) TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT
Preiskana - -
koliiina M )K

1. Temperatura vode "C 8,3
2. Temperatura zraka OC 0
)J. Klor - prosti rezidualni mg Cly'l 0,04
4. pH 7,0

Meritve opravil:
Bakan Branko vii. san. teh.

Stran: l/l



ZAY OD Z A ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek Za mikrobiologijo, Enota Zu sanitorno mikrobiologijo ArhitektaNovaka2 b,tet.o2 530 2t 66,fax:530 2t 6l

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

MIKROBIOLOGIJA prot.it. : I 7 PV/l 3
Pitne vode Dqtum poroiila: l4.l .201 3

POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice

9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVA
bar TORCIDA, G. Lakoi

Naroinik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plainik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 9.1.2013, 09:00 Bakan Branko vii.san.teh.
Namen odvzema: Pogodba it.; N8/2010
Sprejem: 9. 1.201 3, I0:25
Zaietekpreskusa: 9.1.2013
Konec preskusa: 12.1.2013

.fr. ., PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
Preiskana
koliiina Kriterij

zai.
konec

t. E. coli SlSl LN lSO 9308-l:2001 CFU/|00 ml # ni naideno 100 ml 0
1

2. Koliformne bakterije SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/|00 ml h ni naideno 100 ml 0 ).1
t0.1

3. Enterokoki SIST EN ISO 7899-2:2000 CFU/|00 ml # ni naideno 100 ml 0
11.1

4. St. kolonij pri (22 + 2) "C SIST EN ISO 6222:1 999 CFU/ml ni naideno lml 1

;i ^-: /1 A a 1\ ora slsT EN ISO 6211 1999St. kolonij pri (36 t 2 OC

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.r. R^si/, lg/04).

-.t 100 
"e 

1

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
pr of, b iol. spe c. me d. b io l.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof,bi

SLOVENSI(A
AXREDITACIJA
srsT EN tso/rEc 17025

1P.089

Re:ultati, oznaieni: # se nanaiajo na neakreditirano clejavnost.
Re:ultati preskusa se nanaiajo izkljuino na preskuiani v:orec.
Poroiilo se brez pisnega pristanka preskusnega laborator4a ne sme reproducirali, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene Stron: l/l



ZAV OD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enota Za Zdrovstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

i. Elehroprevodnost

Pitne vode Datum poroiila:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
bar TORCIDA, G. Lakoi

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Nar o inik: E KO-P ARK d. o. o.

Odvzem: 9.1.2013, 09:00 Bakan Branko vii.san.teh.

PSi 190

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

iI. TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT
Preiskana -
koliiina M )K

1. Temperatura vode "C 9,4
2. Temperatura zraka "C I
3. Klor - prosti rezidualni ms Cl2/l 0,04
4. pH 7,1

Meritve opravil:
Baknn Branko vii. san. teh.

Stran: l/l



Z AY OD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek Zu mikrobiologijo, Enota Zu saniturno mikrobiologijo ArhitekteNovaka2 b,tet.o2 530 2t 66,fox.530 21 61

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

MIKROBIOLOGIJA prot.it.: I8 PV/t3
Pitne vode Datum poroiilq: 11.1 .201 3

POROCILO O PRESKT]ST/ VODE
Pitne vode - interni nadzor

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS.ir. 19/04).

Preiskavo opravil:
Sabotin Davorin
pr of. b i o l. spe c. me d. bio l.

d, Predstojnik:
Sabotin Davorin

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice

9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVA
irpaliiie Gaberje

Naroinik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plainik. EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 9.1.2013, 09:30 Bakan Branko vii.san.teh.
Namen odvzema: Pogodba it.. N8/2010
Sprejem: 9. 1.201 3, I 0: 25
Zaietekpreskusa: 9.1.2013
Konec preskusa: 12.1.2013

it. i PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
Preiskana
koliiina Kriterij

I E. coli SIST L,N ISO 9i08- t :200 t CFU/|00 ml ff ni naideno 100 ml 0 9.1
10.1

2 Koliformne bakteriie slsT EN ISO 9108-t 2001 CFU/100 ml # ni naideno 100 ml 0 9.1
10.1

3. Enterokoki SIST EN ISO 7899-2:2000 CFU/100 ml # ni naideno 100 ml 0 s.1
11 .1

I t. kolonij pri (22 + 2) "C SIST EN ISO 6222:1 999 CFU/ml naideno <4 lml 1

2.1

5 kolonii Dri 36 + slsT EN ISO 6222 r 9S9 CFLr/ml lml 00 te1

prof.bi c.med.biol

SLOVENSKA
AKREDIIAGIJA
srsr EN rso/tEc 17025

LP-089

Re:ultati, o:naieni z # se nanaiajo na neakreditirano dejavnost.
Re:ultati preskusa se nanaiajo izkljuino na preskuiani vzorec.
Poroiilo se bre: pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, ra.eny celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene Stran: I/l



ZAY OD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enoto za zdrovstveno ekologijo in higieno prehrane ArhitekraNovaka 2 B

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

TERENSKI PODATKI:

Pitne vode Datum poroiila:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

Vreme: oblaino Vrstavira: vodovod, Pogodba
Voni: nezaznaven, Izgled: v redu

Meritve oprovil:
Bakan Branko vii. s an. teh.

Izvor : MV LENDAVA
irpaliiie Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Nar oinik: E KO- P A RK d. o. o.

Odvzem: 9.1.2013, 09:30 Bakan Branko vii.san.teh.

5t. TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT
Preiskana - -
koliiina M )K

t. Temperatura vode "C I l,d
2. Temperatura zraka "C I
3. Klor - prosti rezidualni ms Cl2/l 0,04
4. nH 7,0
5. Elehropreyodnost ,s 210

Stran: l/l


