Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIO
Arhitekta Novaka 2/b

9000 Murska Sobota

Stev.: ho/2011
Datum: 16.08.2011

EKO-PARK d.o.0.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVA
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Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode — notranji nadzor

. vzorec pitne vode, odvzet dne 10.08.2011 v oskrbovalnem obmocju MV
LENDAVA (omreZje Bar Minea, Dolga vas) je bil skladen z zahtevami Pravilnika
o pitni vodi - Ur.l. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

¢ porocilo o preskusu vode protokolna §t. 1394 PV z dne 16.08.2011

. vzorec pitne vode, odvzet dne 10.08.2011 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (omrezje Gostilna Skafar, Mostje) je bil skladen z zahtevami
Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

e poroéilo o preskusu vode protokolna $t. 1395 PV z dne 16.08.2011

. vzorec pitne vode, odvzet dne 10.08.2011 v oskrbovalnem obmo&ju MV

LENDAVA (&rpalisée Gaberje) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi -

Ur.l. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:

e porocilo o preskusu vode protokolna §t. 1397 PV z dne 16.08.2011

Pripravila:

Jozica Gori¢anec, dipl.sanit.inz. 3;}\ N
Vodja enote za zdravstveno ekologtjl o L\?\
in higieno prehrane SR LA ‘;{‘}

Teodora Petras/dr)
Direktorica
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA T
Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 16.8.2011 MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 1394 PV
Vzorec : 1101394 Pitne vode Datum izvida:16.8.2011
LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
Bar Minea, Dolga vas

EKOTPARK d.o.c?. Narocnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Trg ljudske pravice 5 Lastik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Placnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 10.8.2011, 09:25 Bakan Branko vis.san.teh.
Sprejem: 10.8.2011, 11:20

Zacetek preskusa:  10.8.2011

Konec preskusa: 13.8.2011

§t.|  PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT | wvima® | Kriterij fiowec
1.| E coli SIST EN IS0 9308-1:2001 CFUI00 ml #| pj naj deno 100 ml 0 3‘,’;2
2. | Koliformne bakterije SISTENISOS308-12001 | CFU/I00 ml #|  pj najdeno 100 ml 0 Iy
3‘ Enterokoki SIST EN ISO 7899-2:2000 CFU/] 00 ml # nl. najdeno 100 ml 0 ;gg
4.| St.kolonij pri 22°C SISTENISO 6222199 | CFU/ml < 4 Iml / |ias
5. St.kolonij pl’l 37°C SIST EN ISO 6222:1999 CFU/ml 1 0 I ml 100 ;g:g

Tocke : 12,00

OPOMBE:

Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani koli&ini.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS $t. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil: Predstojnik:
Sabotin Davorin Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol. prof.biol.spec.med.biol.
SLOVENSKA . , i
AKREDITACIJA et o eu L
‘ ,s_':,T 2“8590/'50 17025 Rezultati, oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanasajo izkljucno na preskudani vzorec.
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1/1
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 11.8.2011
Vzorec :@ 1101394

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Izvor :

MV LENDAVA
Bar Minea, Dolga vas

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Narocnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 10.8.2011, 09:25 Bakan Branko vis.san. teh.

TERENSKI PODATKI: |Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika

Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

s | TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT | iohéma- MDK
1. | Temperatura vode °C 18,5
2. | Temperatura zraka °C 15
3. | Klor - prosti rezidualni mg Cly/l 0,03
4. | pH 6,8
5. | Elektroprevodnost uS 190

Meritve opravil:

Bakan Branko vis.san.teh.

Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA
Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21
Datum - 16.8.2011 MIKROBIOLOGIJA prot.§t.: 1395 PV
Vzorec . 1101395 Pitne vode Datum izvida:16.8.2011
LABORATORIJ ZA PITNE VODE POROCILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA

Gostilna Skafar Mostje
EKO-PARK d.o.o. Narocnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Trg ljudske pravice 5 Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Placnik: EKO-PARK d.o.o.

Sprejem: 10.8.2011, 11:20
Zacetek preskusa:  10.8.2011
Konec preskusa: 13.8.2011

Odvzem: 10.8.2011, 09:40 Bakan Branko vi§.san.teh.

Preiskana

zac.

St. PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT kolicina Kriterij  |ronec
]‘ E COli SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/100 ml # ni najdeno 100 ml ;(;g
2.| Koliformne bakterije SISTENISO 930812001 | CFU/100 ml #|  pi najdeno 100 mi P
3.| Enterokoki SISTENISO7895-22000 | CFU/100 ml #|  nj najdeno 100 ml 128
4.| St.kolonij pri 22°C SISTENISO 221999 | CFU/ml ni najdeno L ml 158
5.| Stkolonij pri 37°C SISTENISO@2219% | CFU/ml ni najdeno Iml 129

Tocke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,03

riteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS st. , 5
Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS §t. 19/04, 35/04
26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil: - S S ; Predstojnik:

Sabotin Davorin B Sabotin Davorin

prof-biol.spec.med.biol. : o prof.biol.spec.med.biol.

. et AN
LOVE T me :
‘ AKREDITACUA . S o=y
‘ ilf,rzgg) /IEC 17028 Rezultati, oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec.
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekia Novaka 2 B

Datum : 11.8.2011
Vzorec : 1101395

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Izvor :

MV LENDAVA
Gostilna Skafar Mostje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naroénik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 10.8.2011, 09:40 Bakan Branko vis.san.teh.

TERENSKI PODATKI: \Vreme: lepo Vrstavira: vodovod, Sistematika

Vonj: nesprejemljiv, Izgled: v redu

§t. | TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT | ko MDK
1. | Temperatura vode °C 21,7
2. | Temperatura zraka °C 16
3. | Klor - prosti rezidualni mg Cla/l 0,00
4. | pH 6,9
5. | Elektroprevodnost usS 210

Meritve opravil:

Bakan Branko vis.san.teh.

Stran: 1/1



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ;
MURSKA SOBOTA =

Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekia Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

16.8.2011
1101397

Datum
Vzorec

POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

MIKROBIOLOGIJA prot.st.: 1397 PV
Pitne vode Datum izvida:16.8.2011

Izvor : MV LENDAVA
Crpalisée Gaberje
EKOfP ARK d.o. 0. Narocnik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Trg ljudske pravice 5 Lastik: EKO-PARK d.o.o.
9220 Lendava Placnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 10.8.2011, 10:35 Bakan Branko vis.san.teh.
Sprejem: 10.8.2011, 11:20
Zacetek preskusa: 10.8.2011
Konec preskusa: 13.8.2011
$t.|  PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT ke | Kriterij [fowo
1. E coll- SIST EN IS0 9308-1:2001 CFU/100 ml # ni najdel’lo 100 ml 0 ;32
2.| Koliformne bakterije SISTENISORO0S12001 | CFU/100 ml #|  pi najdeno 100 ml 0 e
3. | Enterokoki SISTENISOT8%9:2200 | CFU/I00 ml #)  pi najdeno 100 ml 0 e
4 gt.kolonij pI'i 22°C SIST EN IS0 6222:1999 CFU/ml < 4 Iml / ;g:g
5.| Stkolonij pri 37°C SISTENISO 6222199 | CFU/ml ni najdeno Iml 100 %2
Tocke : 12,00
OPOMBE:
Rezultat <4 pomeni, da so mikroorganizmi prisotni, toda manj kot 4 CFU v preiskani koli¢ini.
Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS st. 19/04, 35/04,
p
26/06, 92/06, 25/09).
L0 :/:"\‘\
Preiskavo opravil: B Predstojnik:
Sabotin Davorin X ' ff,'? Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol. R ay prof.biol.spec.med.biol.
d AN, - o el
‘ :}:_:;:s;ﬂzc 1o Rezultati, oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec.
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Stran: 1/1
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MURSKA SOBOTA

e ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 11.8.2011
Vzorec : 1101397

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKE MERITVE VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Izvor :

MV LENDAVA
¢rpalisce Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Narocnik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 10.8.2011, 10:35 Bakan Branko vis.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika

Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu

§t. | TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT toiema” MD K
1. | Temperatura vode °C 11,7
2. | Temperatura zraka °C 18
3. | Klor - prosti rezidualni mg Clyl 0,05
4 | pH 6,9
5. | Elektroprevodnost uS 170
Meritve opravil:

Bakan Branko vis.san.teh.

Stran: 1/1



