
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

Arhitekta Novaka 2b,9000 Murska Sobota
tel.:02 530 2100 fax: 02 530 21 11 e-po5ta:*Tii-- www.zzv-ms.si

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane

EKO - PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 LENDAVA

Datum: 12.08.2013

Zadeva= Skladnost vzorcev pitne vode - notranji nadzor

1. Vzorec pitne vode, odvzet dne 07.08.2013 v oskrbovalnem obmocju MV
LENDAVA (omreZje - pitnik pri kostanju, Lendava) je bil glede na obseg
opravljenih mikrobiolo5kih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi - Ur.l. RS, 5t. 19/04, 35104, 26106, 92106 in 25109:

o porodilo o preskusu vode protokolna Stev. 1351 PV/13 z dne 12.08.2013

2. Vzorec pitne vode, odvzet dne 07.08.2013 v oskrbovalnem obmocju MV
LENDAVA (omreZje bar Medea Dolga vas) je bil glede na obseg opravljenih
mikrobiolo5kih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
5t. 19/04, 35104,26106,92106 in 25109:

o porocilo o preskusu vode protokolna Stev. 1352PV113 z dne 12.08.2013

Vzorec pitne vode, odvzet dne 07.08.20'13 v oskrbovalnem obmocju MV
LENDAVA (omreZje gostilna Skafar, Mostje) je bil glede na obseg opravljenih
mikrobioloSkih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
5t. 19/04, 35104, 26106, 92106 in 25109:

o porodilo o preskusu vode protokolna Stev. 1353PV/13 z dne 12.08.2013

Vzorec pitne vode, odvzet dne 07.08.2013 v oskrbovalnem obmodju MV
LENDAVA (drpali5de Gaberje) je bil glede na obseg opravljenih
mikrobiolo5kih preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS,
5t. 19/04, 35104, 26106, 92106 in 25109:

o porodilo o preskusu vode protokolna Stev. 1355PV/13 z dne 12.08.2013

Pripravila:
JoZica Goridanec, d ipl.san it. inZ. 'Majda Pohar, dr.med,spec.higiene
Vodja enote za zdravstveno ekologjjq
in higieno prehrane ,i ,

3.

4.

Vodjq odde
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Z AY OD Z A ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek ru mikrobiologijo, Enoto za sunitorno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2

torb
b,tel

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

I

OPOMBE:
vezoni klor: 0,03 mg Cl/L

Preiskavo opravil:
Rezar Tatjana
univ. di pl. mi lcr o b i o I o ginj a

MIKROBIOLOGIJA prot.it. : I 35 I PV/l 3

Pitne vode Dqtum poroiila: I 2.8.20 I 3

POROEILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
Pitnik pri Kostanju

Naroinik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plainik: EKO-PARKd.o.o.
Odvzem: 7.8.2013, 07:50 Bakan Branko vii.san.teh.
Namen odvzema; Pogodba it.: N8/2010
Sprejem: 7.8.201 3, I 1.20
Zaietek preskusa: 7.8.2013
Konec preskusa: 10.8.2013

02 530 21 66,fax:530 2l i;l

Toike : 12,00

Kriteriji so povzeti po Prqvilniku o pitni vodi (Ur.l. RS sr. l9/04).

Predstoinik:
Sabotin Davorin
pr o f. b i o l,pp e c. me d. b i o l.
,e-a \'.-i.-L>---cu:

st. PARAMETER METODA ENOTA REZT]LTAT
Preiskana
koliiina Kriterij lzae.

1. E. coli CFU/|00 ml f, ni naideno 100 ml 0
88

2. I Koliformne bakteriie slsT EN ISO 9308-1 2001 CFU/L00 ml * ni naideno 00 ntl () 78
88

-?. I Enterokoki SIST EN ISO ?899-2 2OOO CFU/|00 ml h ni naideno 00ml 0 78
96

1. St. kolonij pri (22 + 2) 'C srsrENISo6222 reee CFU/ml ni naideno lml 78
103

i. St. kolonij pri (36 + 2) 'C srsrENISo6222:reee CFU/ml ni naideno I ml 100 78
9.8

A
SLOVENSI(A
AXREDITACIJA
srsr EN rso/rEc 17025

rP.089

Re:ultati, o:naieni: # se nanaiajo na neakreditirano deiavnost.
Re:ullati preskusa se nanaiajo i:kljuino na preskuiani v:orec.
Poroiilo se bre: pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, rozen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: i tl



ZAVOD ZA ZDK\VSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enota za zdrovstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta n-ovaka 2 B

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Pitne vode Datum poroiila:

TEREA'SKE fuTERITVE VODE
Pitne +'ode - interni nadzor

In'or : lfl'LEL|DAVA
Pitnik pri Kostanju

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naroinik: EKO-PARK d. o. o.

Odvzem: 7.8.2013, 07:50 Bakan Branko vii.san.teh.

TERENSKI PODATM: Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Pogodba
Voni: nezaznaven, Izsled: v redu

it. TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT l;ii;!::'u )K
L Temperatura vode "C ))t
2. Temperatura zraka OC 22
3. __ Klor - prosti re:idualni Cl:1 0,00

_J${_ -,:
i Ei ei? roDrctoLlnost rS 210

Meritve opravil:
Bakan Branko vii. san.teh.

Stran: l/l



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

MURSKA SOBOTA
Oddelek za mikrobiologiio,

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o.

Tr;g ljudske Pravice 5

9220 Lendava

EnotuzasanitarnomikrobiologijoArhitektaNovaka2b'tel.025j02l66,fax:5302]61

MIKROBIOLOGIJA prot'St' : I 3 52 PV/ I 3

Pitne vode Datum poroiila: I 2'8'201 3

POROEILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

fu'.

Sprejern; 7.8.2() I 3, I I : 20

ialitekpreskusa: 7.8.2013

Konec Preskusa; 10.8'2013

Toike 12.00

KriterijisopovzetipoPravilnikuopitnivodi(Jr'l'RSil'19/04)'

Preiskavo oPravil:
Rezar Tatiana
univ. dipl. mikr ob i ol o ginj a

A$W
Re:ultati,o:naieni:#senanaiajonaneakreditiranodejattnosL

tri:ilr;;,;';!::;,::,:;:1i?!i,:;[!;i::r:::;;;rffizi:i::;';;, sme reproducirati, ra:en v cetoti in se ne sme upotabtiati v rektamne namene

Predstoinik:
Sabotin Davorin
prof. .med.biol.

MV LENDAVA
bar Medea, Dolga vas

Naroinik; ZZV MS Enota za zdr'ekol' in hig'

Lastnik: EKO-PARK d'o'o'

Plainik: EKO-PARK d'o'o'

Odvzem: 7.8.201 3, 08: 20

Namen odYzema; Pogodba
Bakan Branko vi|'san. teh'

il.:^18/2010

METODA ' ENOTA REZULTAT
Preiskana i .t .. .. zac

ioliina \ Lrtleru .ro:'- 7.8100nl 1 0 b;
_*-- 1'-;- 78-

it.

L
2.

PARAMETER
E. coli
Koliformne bakterije

SIST' EN ISO 9308-l : 200 I CFU/L00 ml # ni najdeno
SIST EN ISO 9108-1:2001 CFrJ/100 ml # --:- L r norrt : Q iZnr naldeno""'-r"- | 

-7e

SIST EN ISO 7899-2:2000 CFrJ/100 ml #
? trnterokoki*_-
t (r L^lnnii nri t)) + 2) "C

SIST EN ISO 6222: I s99 CFU/ml ni naideno

ni naideno

CE

St. kolonii Pri (36 +2)'C SIST EN ISO 6222:1999 CFU/ml I mt 1'it" 98

Stran: lil



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enota Za Zdravstveno ekologiio in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Pitne vode Datttm poroiila:

TERENSKE MERITW VODE
Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Izvor : MV LENDAVA
Bar Minea, Dolga vas

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naro inik: EKO-P ARK d. o. o.

Odvzem; 7.8.2013. 08:20 Bakan Branko vii.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrsta vira:
Voni: nezaznaven,

vodovod, Pogodba
: v redu

it. TERENSKA MERITEV ENOTA REZULTAT
Preiskana - -
kolicina M )K

1. Temperatura vode "C 20,3

2 Temperatura zraka "C 23
,
J. Klor - prosti rezidualni ms Clz/l 0,01

4. pH 7,1

5. Elehroprevodnost uS 240

Merine opravil:
Bakan Branko vii. s an. teh.

Stran: l/l



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek zo mikrobiologijo, Enota

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Zo SaniturnO mikrObiOlOgijo Arhitekta Novaka 2 b,tel.O2 530 21 66, fax:530 2 t 6!

MIKROBIOLOGIJA prot.it. : I 353 PV/l 3
Pitne vode Dqtum poroiila: 12.8.201 3

PORO.ILO O PRESKUSA VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
Gos tilna Stca|ar Mostj e

Naroinik: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plainik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 7.8.2013, 08:45 Bakan Branko vii.san.teh.
Namen odvzema: Pogodba it.: !'r8/2010
Sprejem: 7.8.201 3, I I :20
Zaietekpreskusa: 7.8.2013
Konec preskusa: 10.8.2013

it. PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
Preiskana
koliiina

. . l.doKrlterll )kon

1. E. coli \ts I t,:N t,\( ) 9308- I : 200 I CFU/|00 ml # ni naideno 100 ml 0 178
lB.B

2. Koliformne bakterije sIsT EN ISO 9308-t 2001 CFU/|00 ml # ni naideno 100 ml 0 7.8
8.8

3. Enterokoki SIST EN tSO 7899-2:2000 CFU/|00 ml # ni naideno 100 ml 0 7.8
9.8

1. St. kolonij pri (22 + 2) "C srsrENISo6122 reee CF(//ml ni naideno lml , 78
108

i. St. kolonij pri (36 i2)'C srsrEN''rso6?r2:reee CFU/ml ni naideno lml 100 7.8
98

Toike . I 2,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. ftS s'l. 1e/04).

zdfffi":'i,,. }
'. Oi!: ,,(',

:t. ri,-.r.'l '

\i r'

Preiskavo opravil:
Rezar Tatjana *

-- 
-:-;:d'

Predsto.inik:
Sabotin Davorin

univ.dipl.milvobiologinja prof,bio[spec.med.biol.
,'>-r- \- {- i- t<\-

SLOVENSI(A
AKREDITACIJA
srsr EN rso/tEc 17025

LP-089

Re:ultati, o:naieni: # se nanaiajo na neakreditirano dejavnost.
Re:ultati preskusa se nanaiajo i:kljuino na preskuSani v:orec.
Poroiilo se bre: pisnega prislanka preskusnega laboratorija ne sme reproducildti, rd:en y celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene Slran: l/l



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enota Za Zdrovstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Pitne vode Datum poroiila

TERENSKE MERITW VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
Gostilna Skalar Mostje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Naroinik: EKO-PARK d. o. o.

Odvzem: 7.8.2013, 08:15 Bakan Branko vii.san.teh.

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrstavira: vodovod, Pogodba
Voni: nezaznaven, Izgled: vredu

it. TERENSKA MERITEV ENOTA REZT]LTAT
Preiskana
koliiino M )K

t. Temperatura vode "C 22,6

2. Temperatura zraka "C Z)

3. Klor - prosti rezidualni ms Clz/l 0,01
I pH 7,1

i. Elehroprevodnost l/,S 210

Meritve opravil:
Bakan Branko vii. san. teh.



Z AY OD Z A ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Oddelek za mikrobiologijo, Enota

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5

9220 Lendava

Za SonitnrnO mikrObiolOgijO Arhitekta Novaka 2 b,tel.02 530 2t 66, fax'530 21 6i

MIKROBIOLOGIJA prot.it. : I 355 PV/l 3
Pitne vode Datum poroiila: 12.8.201 3

POROCILO O PRESKUSU VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
irpaliiie Gaberje

Naroinik; ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane
Lastnik: EKO-PARK d.o.o.
Plainik: EKO-PARK d.o.o.
Odvzem: 7.8.2013, 10:30 Bakan Branko vif.san.teh.
Nomen odvzenta; Pogodba it.. \'812010
Sprejem: 7.8.201 3, I I :20
Zaietek preskusa: 7.8.2013
Konec preskusa: 10.8.2013

Toike ; 12,00
OPOMBE:
vezani klor: 0,04 mg Cl/L

Preiskavo opravil:
Rezar Tatjana
univ. dipl. mi lcr o b i o I o ginj a

Predstojnik:
Sabotin Davorin
pr of. b i ot,y pe c. m e d. b i o l.
:--L- f Lfr-..--r

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. R,S i/. 19/04)

.i/. I PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
Preiskana
koliiina Kriterij

l. I E. coli Sl:iT EN ISO 9i08-l:2001 CFU/|00 ml fi ni naideno 100 ml 0 I

2. I Koliformne bakteriie stsT EN ISO 9308-l 2001 CFU/100 ml # ni naideno 100 ml 0 I
I

3 . EntefOkOki islsr EN ISo 78ee-2 2000 CFU/100 ml # ni naideno 100 ml 0 ld
98

1. St. kolonii prt (22 + 2) 'C srsrENISo6222 leee CFU/ml ni naideno lml 78
108

i. St. kolonii pri (36 + 2) 'C srsrENlso6r22 reee CFU/ml ni najdeno lml 100 78
98

  SLOVEI{SKA

A AKREDITAcIJA

- 

ssl-Nso/trcl7.2s

Re:ultati, o:naieni: # se nanaiajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanaSajo i:kljuino na preskuiani v:orec.
Poroiilo se bre: pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirdti, rd:en v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA

Enoto za zdravstveno ekologiio in higieno prehrone Arhitekta Novaka 2 B

EKO-PARK d.o.o.

Trg ljudske pravice 5

9220 Lendavq

Pitne vode Datum Poroiila:

TERENSKE MERITW VODE
Pitne vode - interni nadzor

Izvor : MV LENDAVA
irpaliiie Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naroinik: E KO-PARK d. o. o.

Odvzem: 7.8.201 3, 10:30 Bakan Branko vii'san'teh'

TERENSKI PODATKI: Vreme: lepo Vrstavira: vodovod, Pogodba

Voni: nezaznaven, Izgled: v redu

it. TFPtrN,qKA MF.RITEV ENOTA REZULTAT l,;i;;!;:" u )K
OC I 1,7Temperatura vode

2. Temperatura zraka "C 28

,
J. Klor - prosti rezidualni ms Clz/l 0,06

4. oH
7)

5 Elektroprevodnosl pS 200

Meritve opravil:
Bakan Branko vii. san. teh.


